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:הערות
 מתחת מ"ס 5 ,אחרת נאמר לא באם ,יותקן לתקרה צמוד אוויר מיזוג ציוד

.בטון לתקרת
 צויין אם אלא מ"בס ומצויינות בלבד אוויר למעבר הינם התעלות מידות
.אחרת
לחיבור וביציאה בכניסה היצרן הנחיות לפי קירור גז צנרת התחברות קוטר

.יחידה כל
.רעידות מפני והגנה קפיצים כולל דינאמית מאוזנים צנטריפוגליים מפוחים
 חשמל ,פיצול מערכות ,קירור גז לצנרת התחברות כוללת היחידה התקנת
.היחידות של מושלמת לפעילות עד התקנה ,ובקרה

 והנחיות להוראות בהתאם הפחות לכל יהיו א"מ מערכות חלקי התקנת
.היצרן

 פתח עם יוזמנו ,ליחידה מתחת חוזר אוויר גריל עם אוויר מיזוג יחידות
מלמטה אוויר החזרת

:מקרא
1" תעלת פח מגולוון עם בידוד אקוסטי פנימי בעובי – א.ב
תעלת פח מגולוון ללא בידוד עובי דופן לפי המפרט – ב.ל
 "מטלפרס" או "יעד" מפזר אוויר קירי כדוגמת תוצרת – ק.א.מ

כולל מדף וויסות
 או "יעד" כדוגמת תוצרת) מפזר אוויר תקרתי – ת.א.מ
(כולל מדף וויסות "מטלפרס"
RTF גריל החזרת אוויר עם פילטר לפתיחה – א.ה.ג
(עם מצערת וויסות) גריל יניקה קירי – ק.י.ג
(עם מצערת וויסות) גריל יניקה תקרתי – ת.י.ג
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Accessories Legend

VD
Volume Damper

Fire Damper
FD

SD
Smoke Damper

Isolation Valve (Ball 
Valve)

Carbon Monoxide Sensor

Wall Mounted 
Thermostat

MD

Motorized Damper

Rectangular Silencer

Circular Silencer

FSD

FireSmoke Damper
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